Woda surowa ze studni
gtebinowych PE @160

Na zbiornik wody

Ze zbiornika wody
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Do odstonika
poptuczyn PP @200

zasilanie studni gtebinowej nr 3 (5,5kW) - YKY 4x10mm2
zasilanie studni gtebinowej nr 4 (7,5kW) - YAKY 4x35mm?2

zasilanie o$wietlenia - YKY 3x2,5mm2

Na sie¢

wodociagowg PE @225

0ZNACZENIA URZADZEN | ARMATURY

1 - Zestaw napowietrzajacy DN 1600
2 - Zespét filtracyjny DN 2200

3 - Uktad dmuchawy UD 11

L - Sprezarka

5 - Wodomierz MW 150 NKO - 2 szt.
6 - Wodomierz MW 200 NKO

7 - Rozdzielnia pneumatyczna
Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia zestwu hydroforowego

11 - Zbiornik kontrolno-pomiarowy ze stali nierdzewnej
12 - Zestaw chloratora

13 - Zestaw hydroforowy

14 - Osuszacz powietrza
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